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Εμβ:  7,80

[ Γ.3.1.2 ]

Εμβ:  4,20
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VIDEO
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ 5 ΕΚ

+0.05

±0.00

Εμβ:  8,00
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Εμβ:  25,20
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PLENUM ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ

ΘΕΑΤΡΟΥ
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ΠΑΤΑΡΙ

ΔE

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΠΑΝΩ ΠΟ ΤΑ ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ

1:100

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡAΓΩΓΟΙ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ 'Α'

ΑΕ-1α

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ   Μ Ε Λ Ε Τ Η 

A Θ Η Ν Α   -    2 0 0 6

Κ  Λ  Ι  Μ  Α  Κ  Α    :              

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚH ΜΕΛΕΤΗ

ΜΑΝΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 2, 105 56, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.210 3218 901, ΦΑΞ 210 321 9 821 e_mail: m_perrakis@tee.gr

Μ Ε Λ Ε Τ Η    Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ

Η/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΡ.& Μ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 39, 152-34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ.210 683 9333,ΦΑΞ 210 683 9334 e_mail: k-m@k-m.gr
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Αρ. Φακ:

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΒΑΣΙΣ ΣΥΣΜ ΑΕ ΣΤΑΤΙΚΕΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ, ΣΥΓΚΟΙNΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
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Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η    Σ Τ Α Τ Ι Κ Η                         Η / Μ  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- Η/Μ

ΠΑΤΡΑ,   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Σ.Ο. ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
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ΜΑΝΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ &

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

ΓΡ. & Μ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ -

Δ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-   ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-          ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΣΧΕΔΙΟ: ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΒΑΣΙΣ ΣΥΣΜ Α.Ε.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ             ΣΤΑΤΙΚΗΣ                              Η/Μ

       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

    Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

           H Δ/ΝΤΡΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-H/M

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΚΟΤΑΣ

  ηλεκτρολόγος μηχανικός

   ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

αγρ. & τοπογράφος μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΘΗΚΕ

ΚΛΙΜΑΚΑ:

  ηλεκτρολόγος μηχανικός

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Στοιχείο

m/s

30000 1,25 6,67 10 38 26,26 81,4 13 12,9 36,5 7 15 40 47,5

Κύριο Ψυκτικό 60000 2,5 6,67 6 22 48 12 33,5 7 12 40 49,1

60000 2,5 6,67 3 5 18 30 37 55 45 40 45,7

5000 2 0,69 10 38 26,26 81,4 13 12,9 36,5 7 15 16 8,4

Κύριο Ψυκτικό 7500 2,5 0,83 6 22 48 12 33,5 7 12 10 6,3

7500 2,5 0,83 3 5 18 30 37 55 45 6,3 4,0

10000 2,2 1,26 10 38 26,26 81,4 13 12,9 36,5 7 15 25 19,0

Θερμαντικό Στοιχείο 10000 2,2 1,26 3 5 18 30 37 55 45 6,3 5,6

2000 2,2 0,25 10 38 26,26 81,4 13 12,9 36,5 7 15 6,3 3,8

Θερμαντικό Στοιχείο 2000 2,2 0,25 3 5 18 30 37 55 45 1,6 1,2

2400 2,2 0,30 10 38 26,26 81,4 13 12,9 36,5 7 15 4 4,3

Θερμαντικό Στοιχείο 2400 2,2 0,30 3 5 18 30 37 55 45 1,6 1,7

3500 2 0,49 10 38 26,26 81,4 13 12,9 36,5 7 15 6,3 6,8

Κύριο Ψυκτικό 7000 2,5 0,78 6 22 48 12 33,5 7 12 6,3 7,2

7000 2,5 0,78 3 5 18 30 37 55 45 4 4,8

6000 2 0,83 10 38 26,26 81,4 13 12,9 36,5 7 15 10 11,3

Κύριο Ψυκτικό 15000 2,5 1,67 6 22 48 12 33,5 7 12 16 18,1

15000 2,5 1,67 3 5 18 30 37 55 45 10 11,4

Oνομα Κλιματιστικής

Παροχή 

Αέρα 

Μέγιστη 

Ταχ. Αέρα

Ελάχιστη 

Πτερυγ. 

Επιφ 

Rows 

min Eίσοδος Αέρα Eξοδος Αέρα

Εισοδος 

Νερού

Εξοδος 

Νερού

KVS 

Επιλoγή 

Βαλβίδας

Υπολογιζόμενη 

Πλυμηρική Παροχή

Ονομαστική Παροχή m3/h m3/h m2 oC DB oC WB h KJ/kg oC DB oC WB h KJ/kg oC oC

ΚΚΜ 1 - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προψυκτικό

60000 m3/h

Μεταθερμαντικό Στοιχείο

ΚΚΜ 2 -3 ΘΕΑΤΡΟ Προψυκτικό

7500 m3/h

Μεταθερμαντικό Στοιχείο

ΚΚΜ 4 FOYER Προψυκτικό

10000 m3/h

ΚΚΜ 5 KAMAΡΙΝΙΑ Προψυκτικό

2000 m3/h

KKM 6 ΓΡΑΦΕΙΑ Προψυκτικό

2400 m3/h

KKM 7 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Προψυκτικό

7000 m3/h

Μεταθερμαντικό Στοιχείο

KKM 8 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Προψυκτικό

15000 m3/h

Μεταθερμαντικό Στοιχείο

Στόμια

Στόμιο 1

Στόμιο 2

Στόμιο 3

Στόμιο 4

Στόμιο 5

Στόμιο 6

Στόμιο 7

Στόμιο 8

Στόμιο 9

Σταθεροποιητές Ροής

Α

Β

Γ

F (D+T) 

Με αυτομάτως κινούμενα πτερύγια, Διαστάσεων 925 Χ 275

Τύπου τοίχου με διάφραγμα, Διαστάσεων 600 Χ 300

Ορθογωνικό (diffuser) τεσσάρων κατευθύνσεων Διαστάσεων 150 X 150 

Στόμιο γραμμικό 2 σειρών, σύνδεση με δύο ευκαμπτα Φ100 ανά μ μήκους

Ορθογωνικό (diffuser) τεσσάρων κατευθύνσεων Διαστάσεων 150 X 150, σύνδεση με ευκαμπτο Φ100

Γραμμικό 15 μοιρών, Διαστάσεων ως εις τα σχέδια

Ορθογωνικό (diffuser) τεσσάρων κατευθύνσεων Διαστάσεων 150 X 150, σύνδεση με ευκαμπτο Φ150

Με αυτομάτως κινούμενα πτερύγια, Διαστάσεων 925 Χ 125

Κυκλικό ροής μετατόπισης, Φ150

Στόμιο 10 Ορθογωνικό (diffuser) τεσσάρων κατευθύνσεων Διαστάσεων 150 X 150, σύνδεση με ευκαμπτο Φ150

Στόμιο 11 Ορθογωνικό (diffuser) τεσσάρων κατευθύνσεων Διαστάσεων 200 X 200

Στόμιο 12 Ορθογωνικό (diffuser) τεσσάρων κατευθύνσεων Διαστάσεων 500 X 500

Στόμιο 13 Στόμιο Νωπου Αέρα (Περσίδα Ζ) με σίτα εντόμων

Σταθεροποιητής Ροης Φ100, προρυθμισμένος στα 100m

3

/h

Σταθεροποιητής Ροης Φ100, προρυθμισμένος στα 80m

3

/h

Σταθεροποιητής Ροης Φ150, προρυθμισμένος στα 160m

3

/h

Fire Dampers

Fire Damper Τύπου Κουρτίνας καθαρών διαστάσεων Α Χ Β με τηκτό και αναμονή για

ηλεκτρομαγνήτη απελευθερωσης
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ΚΚΜ 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 2 60000 300 26 23,5

ΚΚΜ 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ EΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 2 4500 300 18,5 15,1

ΚΚΜ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 1 7500 300 3 2,6

ΚΚΜ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ EΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1 5000 300 3 2,8

ΚΚΜ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΙΨΗΣ 1 7500 300 2,2 1,5

ΚΚΜ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 1 7500 300 3 2,6

ΚΚΜ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ EΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1 5000 300 3 2,8

ΚΚΜ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΙΨΗΣ 1 7500 300 2,2 1,5

KKM4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 1 10000 300 7,5 6,1

ΚΚΜ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 1 2000 300 2,2 1,6

ΚΚΜ 6 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 1 2400 300 2,2 1,6

ΚΚΜ 7 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΝΩΠΟΥ 1 3500 300 3 2,3

ΚΚΜ 7 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1 7000 300 2,2 1,5

ΚΚΜ 7 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 1 7000 300 3 2,8

ΚΚΜ 8 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΝΩΠΟΥ 1 6000 300 4 3,4

ΚΚΜ 8 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1 15000 300 3 2,9

ΚΚΜ 8 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 1 15000 300 5,5 5,2

EXFWC 2 90 150 0,15

EXFWC1 1 650 150 1,1

EXFWC2 1 1100 150 2,2

EXFWC3 1 400 150 1,1

EXF1 1 1700 150 2,2

EXF2 1 18000 150 7,5

EXF3 1 1700 150 2,2

EXF4 1 200 150 0,15

EXF5 1 500 150 1,1

EXF6 1 1000 150 2,2

EXF7 1 500 150 1,1

EXF8 1 200 150 0,15

EXF9 1 4000 350 2,2

EXF10 1 1700 150 2,2

EXF 11 1 1700 150 2,2
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